
AL1

70 35

100 A

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(900 W)

S

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(144 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.07

(1644 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOFMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(900 W)

S

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(144 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.08

(1644 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(900 W)

S

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(144 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.09

(1644 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(900 W)

S

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(144 W)

T

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.10

(1644 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

T

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.11

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

T

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.12

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

2 (TOMADAS 127)

10 A

1.5

(72 W)

T

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.13

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

T

2 (TOMADA 127V)

10 A

1.5

(72 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.14

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

10 A

1.5

(72 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO)

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

2 (TOMADA 220)

20 A

2.5

DR

25 A

(1300 W)

T

3 (TOMADA 127)

AÇOU.15

(1972 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

10 A

1.5

(72 W)

T

3 (ILUMINAÇÃO)

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

2 (TOMADAS 127V)

AÇOU.16

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

T

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.17

(1472 W)

QM1

(17380 W)

AL1

70 35

80 A

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(300 W)

S

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(144 W)

R

3 (ILUMINAÇAO)

LOJA 03

(1044 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(100 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(400 W)

R

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(288 W)

S

3 (ILUMINAÇAO)

LOJA 04

(788 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(100 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(300 W)

T

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(144 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

LOJA 05

(544 W)

kW.h

25 A

6

25 A

4

(1872 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO GERAL)

CONDOMINIO

(1872 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

T

2 (TOMADAS 127)

10 A

1.5

(144 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

LOJA 1

(1544 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

T

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.01

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADAS 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(300 W)

T

2 (TOMADAS 127)

10 A

1.5

(144 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

LOJA 02

(1044 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

T

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.02

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

T

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.03

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.04

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

S

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(72 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.05

(1472 W)

kW.h

30 A

6

DPS

175 V - 40 KA

20 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R+S

1 (TOMADA 220V)

20 A

2.5

DR

25 A

(900 W)

R

2 (TOMADAS 127V)

10 A

1.5

(216 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO)

AÇOU.06

(1716 W)

QM2

(15912 W)

R

M
a

r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e

r
m

e
l
h

o

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

1° PAVIMENTO   1972 W
AÇOU.15

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1472 W
AÇOU.16

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1472 W AÇOU.14

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1644 W
AÇOU.10

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1472 W AÇOU.13

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1644 W
AÇOU.09

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1472 W
AÇOU.12

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1644 W
AÇOU.08

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1472 W AÇOU.11

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1644 W
AÇOU.07

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1472 W
AÇOU.17

    30 A

6

QM1

Potência Instalada (W)

R   5732

S   5916

T   5732

Total  17380

3#70(70)35 mm²

Conduto Ø3"

100 A

Verde

R

M
a
r
r
o

m

S

P
r
e
t
o

T

V
e

r
m

e
l
h
o

N

A
z
u

l
 
c
l
a
r
o

SUBSOLO   1044 W LOJA 03

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1472 WAÇOU.03

    30 A

6

SUBSOLO    788 W LOJA 04

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1472 WAÇOU.02

    30 A

6

SUBSOLO    544 W LOJA 05

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1872 WCONDOMINIO

    25 A

6

1° PAVIMENTO   1544 W LOJA 1

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1472 WAÇOU.05

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1472 W AÇOU.01

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1472 WAÇOU.04

    30 A

6

1° PAVIMENTO   1044 W LOJA 02

    30 A

6

1° PAVIMENTO  1716 W
AÇOU.06

    30 A

6

QM2

Potência Instalada (W)

R   5438

S   5124

T   5350

Total  15912

3#70(70)35 mm²

Conduto Ø3"

 80 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

AÇOU.15
2F+N+T B1 220 / 127 V 2194 1972 S+T 372 1600 1.00 1.00 14.4 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.14
2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 S+T 372 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.13 2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 R+T 1100 372 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.12 2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 R+T 1100 372 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.11 2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 S+T 372 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.17
2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 R+T 1100 372 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.16
2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 R+T 1100 372 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.10 2F+N+T B1 220 / 127 V 1832 1644 S+T 1200 444 1.00 1.00 10.9 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.09 2F+N+T B1 220 / 127 V 1832 1644 R+S 444 1200 1.00 1.00 10.9 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.08
2F+N+T B1 220 / 127 V 1832 1644 R+S 444 1200 1.00 1.00 10.9 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.07
2F+N+T B1 220 / 127 V 1832 1644 R+S 444 1200 1.00 1.00 10.9 6 36.0 30.0

{INDEF

TOTAL 19352 17380 R+S+T 5732 5916 5732

Quadro de Cargas (QM2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

LOJA 03 2F+N+T B1 220 / 127 V 1166 1044 R+S 444 600 1.00 1.00 5.7 6 36.0 30.0

{INDEF

LOJA 04 2F+N+T B1 220 / 127 V 887 788 R+S 450 338 1.00 1.00 4.0 6 36.0 30.0

{INDEF

LOJA 05 2F+N+T B1 220 / 127 V 610 544 S+T 194 350 1.00 1.00 3.1 6 36.0 30.0

{INDEF

LOJA 1 2F+N+T B1 220 / 127 V 1721 1544 S+T 444 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.01 2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 S+T 372 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

LOJA 02 2F+N+T B1 220 / 127 V 1166 1044 S+T 444 600 1.00 1.00 5.7 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.03
2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 S+T 372 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.02
2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 S+T 372 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

CONDOMINIO F+N B1 127 V 2152 1872 R 1872 1.00 1.00 16.9 6 41.0 25.0

{INDEF

AÇOU.05 2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 R+S 372 1100 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.04 2F+N+T B1 220 / 127 V 1638 1472 R+S 1100 372 1.00 1.00 10.0 6 36.0 30.0

{INDEF

AÇOU.06
2F+N+T B1 220 / 127 V 1915 1716 R+S 1200 516 1.00 1.00 10.9 6 36.0 30.0

{INDEF

TOTAL 17807 15912 R+S+T 5438 5124 5350

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1
3F+N+T B1 220 / 127 V 19352 17380 R+S+T 5732 5916 5732 1.00 1.00 76.3 70 171.0 100.0

{INDEF

QM2
3F+N+T B1 220 / 127 V 17807 15912 R+S+T 5438 5124 5350 1.00 1.00 72.1 70 171.0 80.0

{INDEF

TOTAL 37159 33292 R+S+T 11170 11040 11082

EDIFICAÇÕES COM 12 UNIDADES CONSUMIDORAS E DEMANDA TOTAL ATÉ 86 kVA

         O SUFICIENTE P/ PASSAGEM DE UM ELETRODUTO ENTRE

     3- A DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CAIXAS, DEVE APENAS

         P/ ATENDIMENTO ÀS CARGAS DO CONDOMÍNIO.

     2- SERÁ PERMITIDO O ACRÉSCIMO DE MAIS UMA CAIXA,

         É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

NOTAS:

e- RAMAL INTERNO (ELETRODUTOS, CONDUTORES E ACESSÓRIOS)

d- RAMAL DE ENTRADA (ELETRODUTOS, CONDUTORES E ACESSÓRIOS)

c- CAIXA P/ PROTEÇÃO GERAL (TIPO CM-8)

b- CAIXA DE DERIVAÇÃO MONOF. OU POLIF. (TIPOS CM-6/CM-7)

a- CAIXA P/ MEDIDOR MONOF. OU POLIF. (TIPOS CM-1/CM-2)

IDENTIFICAÇÃO

         AS MESMAS

     4- ADMITE-SE, SEM O USO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO, O

         AGRUPAMENTO MÁXIMO DE 6 CAIXAS CM-1 OU CM-2.

sem escala

P/ MALHA DE

ATERRAMENTO

P/ PONTO DE

      ENTRADA

PISO ACABADO

1
6
0
0
 
±
 
1
0
0

a

d

f

c

b a

e

f- ATERRAMENTO (CONDUTOR, ELETRODUTO, ELETRODO E CAVA).

a

e

a

EDIFICAÇÕES COM 12 UNIDADES CONSUMIDORAS E DEMANDA TOTAL ATÉ 86 kVA

         O SUFICIENTE P/ PASSAGEM DE UM ELETRODUTO ENTRE

     3- A DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CAIXAS, DEVE APENAS

         P/ ATENDIMENTO ÀS CARGAS DO CONDOMÍNIO.

     2- SERÁ PERMITIDO O ACRÉSCIMO DE MAIS UMA CAIXA,

         É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

NOTAS:

e- RAMAL INTERNO (ELETRODUTOS, CONDUTORES E ACESSÓRIOS)

d- RAMAL DE ENTRADA (ELETRODUTOS, CONDUTORES E ACESSÓRIOS)

c- CAIXA P/ PROTEÇÃO GERAL (TIPO CM-8)

b- CAIXA DE DERIVAÇÃO MONOF. OU POLIF. (TIPOS CM-6/CM-7)

a- CAIXA P/ MEDIDOR MONOF. OU POLIF. (TIPOS CM-1/CM-2)

IDENTIFICAÇÃO

         AS MESMAS

     4- ADMITE-SE, SEM O USO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO, O

         AGRUPAMENTO MÁXIMO DE 6 CAIXAS CM-1 OU CM-2.

sem escala

P/ MALHA DE

ATERRAMENTO

P/ PONTO DE

      ENTRADA

PISO ACABADO

1
6
0
0
 
±
 
1
0
0

a

d

f

c

b

a

e

f- ATERRAMENTO (CONDUTOR, ELETRODUTO, ELETRODO E CAVA).

a

e

a
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Legenda

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

DPS- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

CONTRA SURTO

DR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Quadro  DE ALIMENTAÇÃO

QUADRO DE MEDIÇÃO

KW.h

DPS

175 V - 8 KA

DR

AL1


